
20A/2P

空调-GJ2  1.57kw/2.1kw

空调-GJ4  1.57kw/2.1kw

空调-GJ5  1.57kw/2.1kw

空调-GJ6  1.57kw/2.1kw

80A/3P

空调-GJ7  1.57kw/2.1kw

空调-GJ8  1.57kw/2.1kw

空调-THJ1  2.35kw/2.95kw

空调-GJ9  1.57kw/2.1kw

空调-THJ3  2.35kw/2.95kw

空调-THJ2  2.35kw/2.95kw

空调-THJ4  2.35kw/2.95kw

空调-THJ5  2.35kw/2.95kw

空调-THJ7  2.35kw/2.95kw

空调-THJ6  2.35kw/2.95kw

空调-THJ9  2.35kw/2.95kw

空调-THJ8  2.35kw/2.95kw

空调-THJ10 2.35kw/2.95kw

空调-THJ11 2.35kw/2.95kw

空调-THJ12 2.35kw/2.95kw

空调-THJ13 2.35kw/2.95kw

空调-THJ14 2.35kw/2.95kw

空调-THJ15 2.35kw/2.95kw

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L3

80A/3P

125A/3P

L1

L2

L3

A

A

A

ZR-YJV-4x50mm2+1x25mm2

MX-KT-1(新增）

20A/2P

空调-GJ10 1.57kw/2.1kw

80A/3P

MX-KT-2(新增）

空调-GJ13 1.57kw/2.1kw

空调-GJ14 1.57kw/2.1kw

空调-GJ15 1.57kw/2.1kw

空调-GJ16 1.57kw/2.1kw

空调-PGJ1 1.57kw/2.1kw

空调-PGJ2 1.57kw/2.1kw

空调-THJ16 2.35kw/2.95kw

空调-THJ17 2.35kw/2.95kw

空调-THJ18 2.35kw/2.95kw

ZR-YJV-4x16mm2+1x10mm2

空调-THJ19 2.35kw/2.95kw

32A/2P

空调-THJ20 2.35kw/2.95kw

空调-THJ22 2.35kw/2.95kw

空调-THJ24 2.35kw/2.95kw

空调-THJ21 2.35kw/2.95kw

空调-GJ12 1.57kw/2.1kw

空调-THJ25 2.35kw/2.95kw

空调-GJ11 1.57kw/2.1kw

空调-THJ23 2.35kw/2.95kw

空调-THJ26 2.35kw/2.95kw

ZR-BVV-3x6mm2-MT/MR25-CC

ZR-BVV-3x6mm2-MT/MR25-CC

ZR-BVV-3x6mm2-MT/MR25-CC

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

备用

L3

L2

AL1(既有）

16A/2P

16A/2P

125A/3P

L1

L2

L3

L3

MX-AP(既有）

32A/2P

32A/2P

AL2(既有）

AL3(既有）

ZR-BVV-3x6mm2-MT/MR25-CC
AL27(既有）
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ZR-BVV-4x25mm2+1*16mm2-MT/MR25-CC

ZR-BVV-5x6mm2-MT/MR25-CC
AL29(既有）

更换此处开关

既有电箱改造（MX-层间总箱，经现场电流检测，L1相峰值电流为66.4A，L2相峰值电流为58.2A，L3相峰值电流为78.0A，空调用电使用率为70%）：

取消既有电箱(MX-AP）内原有空调空气开关，原有办公用电不作改动，更换原有总开关250A/3P为125A/3P，做为办公用电配电箱.

MX-层间总箱(既有）
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空调-GJ3  1.57kw/2.1kw
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港澳办空调维修项目

D-01

8#楼4楼空调配电系统图

8#楼 4楼空调配电系统图
SCALE:1/200

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

ZR-BVV-2x4mm2+1x2.5mm2-SC25

功率   功率

制冷   制热

功率   功率

制冷   制热

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

20A/2P

塑壳断路器

既有250A/3P更换
为125A/3P

本项目改造内容：对8号楼4楼空调用电线路进行优化改造，改造目的
实现空调单独控制，办公用电与空调用电分离,提高
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港澳办空调维修项目

P-02

8#楼4楼空调主线布置图8#楼 4楼空调电源主线布置图
SCALE:1/200
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注：空调设备为既有设备，只对空调用电线路进行优化改造。
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港澳办空调维修项目

P-03

8#楼4楼空调线路布置图8#楼 4楼房间空调电源线路布置图
SCALE:1/200
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注：空调设备为既有设备，只对空调用电线路进行优化改造。


